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Néytteenottaja:

Tutkimuksen syy: Jatkuva valvonta

Lisédtiedot:

Néaytteenottaja Ari Siukola

Tutkimus Tulos Max. Yksikko Menetelma Epav. (%)
Heterotrofinen pesédkeluku 22+2C 6814 h 5 pmy/ml * SFS-EN ISO 6222:1999
Koliformiset bakteerit 37C 24 h 0 0 pmy/100 m| * SFS 3016:2011
Escherichia coli 44T 24 h 0 0 pmy/100 m| * SFS 3016:2011
Enterokokit 36°C 44 h 0 0 pmy/100ml * SFS-EN ISO 7899-2:00
Haju, vesi hajuton ETS
Maku, vesi mauton ETS
pH, talous-, luonnon- ja allasvesi 7,9 9,5 * SFS 3021:1979 +2
Sameus, talousvesi <0,2 NTU * SFS-ENISO7027-1:2016
Vériluku, Pt <10 mg Pt/ SFS-EN ISO 7887:2012
Sahkonjohtavuus (25TC), talous- ja luonnonvesi 160 2500 uS/cm * SFS-EN 27888:1994 +6
Kemi hapen kulutus CODMn, talous, luonnon ja uima: 1,6 mg/l * SFS 3036:1981 +17
Mangaani, Mn, talousvesi ja luonnonvesi <11 50 pg/l 1SO11885:2007ICP-OES
Rauta, Fe, talousvesi ja luonnonvesi 25 200 ug/l * 1ISO11885:2007ICP-OES +22
Ammonium, NH4, talousvesi ja luonnonvesi <0,01 0,50 mg/l * SFS 3032:1976
Alumiini, Al, talousvesi ja luonnonvesi 50 g/l * 1SO11885:2007ICP-OES +20

Patevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepdvarmuudet saa pyydettdessa.

*) Merkityt menetelmat siséltyvéat akkreditoinnin patevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Analyysikommentit
pH, talous-, luonnon- ja allasvesi pH on mitattu lampétilassa 24,1T.
Sahkonjohtavuus (25C), talous- ja luonnonvesi Mittauslampétila 20,0C.

Korjaus lampétilakompensaatiolaitteen avulla.
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Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua naytetta.

Naytenumero: 2023-10421-001

Lausunto

Tayttaa talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
tutkituilta osiltaan (STM:n asetus 1352/2015).

Elina Alho, kemisti
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Niyte: Verkostovesi Tilausnumero: -

N&dytenumero: 2023-10420-001 Saapumispvm: 17.05.2023 klo: 13:04
Niytteenottopvm: 17.05.2023 klo: 08:25 Tutk.aloittamispvm: 17.05.2023
Naytteenottopaikka: Heikkild pka "Lahdenkangas" VKP:

Néytteenottaja:

Tutkimuksen syy: Jatkuva valvonta

Liséatiedot:

Néytteenottaja Ari Siukola

Tutkimus Tulos Max. Yksikkod Menetelmad Epav. (%)
Heterotrofinen pesakeluku 22+2<C 6814 h 2 pmy/ml * SFS-EN ISO 6222:1999
Koliformiset bakteerit 37°C 24 h 0 0 pmy/100 ml * SFS 3016:2011
Escherichia coli 44C 24 h 0 0 pmy/100 m| * SFS 3016:2011
Enterokokit 36°C 44 h 0 0 pmy/100 m| * SFS-EN I1SO 7899-2:00
Haju, vesi hajuton ETS
Maku, vesi mauton ETS
pH, talous-, luonnon- ja allasvesi 7,5 9,5 * SFS 3021:1979 +.2
Sameus, talousvesi 0,53 NTU * SFS-ENISO7027-1:2016 =21
Variluku, Pt <10 mg Pt/I SFS-ENISO 7887:2012
Séahkonjohtavuus (25TC), talous- ja luonnonvesi 96 2500 uS/iecm * SFS-EN 27888:1994 +6
Kemi hapen kulutus CODMn, talous, luonnon ja uima: <0,8 mg/l * SFS 3036:1981
Mangaani, Mn, talousvesi ja luonnonvesi <11 50 pg/l * 1ISO11885:2007ICP-OES
Rauta, Fe, talousvesi ja luonnonvesi 8,2 200 ug/l * 1SO11885:2007ICP-OES +22
Ammonium, NH4, talousvesi ja luonnonvesi <0,01 0,50 mg/l * SFS 3032:1976
Alumiini, Al, talousvesi ja luonnonvesi <20 ug/t * 1SO11885:2007ICP-OES

Patevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepdvarmuudet saa pyydettdessa.

*) Merkityt menetelmat siséltyvat akkreditoinnin patevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Analyysikommentit
pH, talous-, luonnon- ja allasvesi pH on mitattu lampétilassa  24,0C.

Séahkonjohtavuus (25C), talous- ja luonnonvesi Mittauslampétila 22,4 <T.

Korjaus lampétilakompensaatiolaitteen avulla.
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Naytenumero: 2023-10420-001

Lausunto

Tayttas talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
tutkituilta osiltaan (STM:n asetus 1352/2015).
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